Рис. 1. Деформация плиты t=250 мм при отсутствие морозного пучения. Реальные условия
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Рис. 2. Распределение давления под подошвой плиты t=250 мм при отсутствии пучения. Реальные условия.
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Рис. 3. Деформация плиты t=250 мм при неравномерном выпоре угла на 10 см. Реальные условия.
[image: image3.emf]Загружение  1

Изополя  перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X

Y

Z

-9 -8-8 -7-7 -5-5 -2-2 -0.0856 -0.0856 0.0856 0.0856 20 20 40 40 70 70 100


Рис. 4. Распределение давления под подошвой плиты t=250 мм при выпоре одного угла 10 см. Реальные условия
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Рис. 5. Деформация плиты t=250 мм при отсутствии пучения. Заторфованный обводненный суглинок.
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Рис. 6. Деформация плиты t=250 мм при неравномерном выпоре угла на 10 см. Заторфованный обводненный суглинок.
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