
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводной автомат 

ВД 47-29 2Р 40А 

4,5кА (С) 

Счетчик 1-фазный 

СЕ 101 R5 145 М6 

560А 230В 

УЗО 

ВД1-63-2Р 

25А 30МА  

ИЭК 

УЗО  

ВД1-63-2Р 

40А 30МА 
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Котельная Санузел Гардероб Кухня 
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Комната 3 Санузел 2-этаж 

1 этаж 

1 этаж Лестница Гостинная 

2 этаж Комната 1 Лестничная площадка 

1 этаж Прихожая Зимний сад 

Р
о

зе
тк

и
 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

3х4 

3х2,5 

3х2,5 

3х2,5 

2х16 

3
х

6
 1 этаж Кухня 

1 этаж Гостинная 

1 этаж Котельная Санузел Гардероб 

1 этаж Прихожая Зимний сад 

2 этаж Комн 1 Комн 3 Комн 4 Санузел 
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Комната 4 

Монтаж электропроводки  

выполнен проводом ВВГ НГ  

в металлическом  рукаве 

внутри перекрытий. 
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